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ПРЕДИМСТВА:

➢ Покрива всички реални кондуктометрични обхвати за ниво!
➢ Подходящ и за много нископроводими течности!
➢ Адаптивен нивоконтролер към проводимостта на флуида
➢ Автоматично превключване на обхвати
➢ Потребителски избор на режим - пълнене или празнене
➢ Защита от погрешо включване, породено от вълни на флуида
➢ Нивоконтролер с управляващ и алармен изход
➢ Термоконтролер или друг с ON/OFF или пропорционално управление
➢ RTD – (Pt100, Pt1000) или токов линеен вход от трансмитер 
➢ Цифрови филтри на аналоговата величина
➢ Компактен двуканален контролер - ниво и втора величина

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Устройството служи за управление на пълнене/изпразване на вода, водни разтвори  или
други електропроводими течности. 

Контролера може да се конфигурира в няколко варианта:
 нивоконтролер с два входа за две сонди ‘ГОРНО НИВО’- Hi и ‘ДОЛНО НИВО’- Lo;
 нивоконтролер  с  четири сонди  т.е. още два входа за сонди - ‘ГОРНА АЛАРМА’-  AHi, и

‘ДОЛНА АЛАРМА’- ALo ;
 ниво и термоконтролер с два входа за две сонди ‘ГОРНО НИВО’- Hi и ‘ДОЛНО НИВО’- Lo

и вход за температурен датчик или трансмитер. 
 термоконтролер с  вход за температурен датчик или трансмитер. 
 контролер с токов или напреженов вход / най-често унифициран за трансмитер/.

Вид на контролера Функция на изходите

K1 K2

Нивоконтролер управляващ алармен

Ниво и термоконтролер управляващ по ниво управляващ по температура

Термоконтролер алармен управляващ
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При  конфигуриране  на  уреда  като  нивоконтролер  за  управление  на  пълненето  или
изпразването  на  съда  се  използва  изход  К1,  а  К2 е  аларма  по  ниво  или   управляващ  изход  по
температура  при комбиниран уред за ниво и температура .

Когато уреда  е  конфигуриран  като термоконтролер,  може  да  реализира  позиционен  или
пропорционален закон на управление (избира се програмно). Тогава К2 се управлява съответно чрез
логика включен/изключен с хистерезис (ON/OFF) или чрез импулси с променлива продължителност
(ШИМ) а, К1 е алармен изход по температура. 

Наличието на 4 сонди за ниво, както и възможността за инвертиране на изходите позволява
множество различни варианти  за контрол на 1 или 2 съда с хистерезис по ниво и/или по време, както
и на  ниво и температура  .  Желаната  конфигурация  на  уреда  и  съответния  хардуерен  вариант  се
избира от потребителя с кода за заявка.

II. KОД ЗА ЗАЯВКА
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Вход/изход(хардуерен вариант): Захранване: 
    PA - 

 - 
220 V AC / 50 Hz

    PB 24 V DC/AC изол.
    PC -12  V DC неизол.
    PD - 24  V DC неизол.
    PX - друго по заявка

LTCon  -  x.x.x.x.x

Захранващо напрежение -  220 VАС/50 Hz

LTCon - LТ.1.AC.BC.PAПример :

код  Вход                 Изход                                                  
L1    Ниво 2 сонди                        K1 управляващ по ниво 
                                                                            

Hi и Lo
(Hi и Lo) 

L2    Ниво 4 сонди                        K1 управляващ по ниво Hi и Lo
        (Hi, Lo и ALHi, ALLo)             К2 аларма по ниво ALHi и  ALLo
LТ    Ниво 2 сонди(Hi и Lo) +       K1 управляващ по ниво
        Температура                         К2 управляващ по температура°C
Т1    Температура                         K1 аларма по температура°C
                                                       К2 управляващ по температура°C
Т2    Температура                         
                                                       К2 управляващ по температура°C

AA - 
AC - 

не е изведен
Реле 5A/250V 

AE - OC NPN неизол.

Вход/изход(хардуерен вариант):
Вход-Ниво 2 сонди(Hi и Lo)+Температура;
Изход К1-управляващ по ниво;
Изход К2-управляващ по Т°C.

BA - 
BC - 

не е изведен
Реле 5A/250V 

BE  - OC NPN неизол.
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III.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Принцип на действие Кондуктометричен – при измерване на ниво

Аналогови входове В зависимост от конфигурацията :
За кондуктометрични сонди за ниво
измерват проводимостта на средата

2 управляващи - за долно и горно ниво 
2 алармени - за долно и горно ниво

За температура Pt100,Pt1000 – EN 60751
Линеен 4÷20 mА, 0÷20 mА, 0÷10V, друг
Точност за температурния и линеен вход ± 0.2 % от обхвата
Дискретни изходи 2
K1 – управление по ниво или аларма по 
температура

Реле 250 V / 5 A или OК
T реакция =  160 ms max

К2 – аларма по ниво или управляващ изход на 
терморегулатор

Реле 250 V / 5 A или OК
T реакция =  160 ms max (за аларма по ниво на

течността)
Отработване на времеви интервали Без кварцова стабилизация

Индикация и клавиатура
Дисплей
Обхват на дисплея
Формат на дисплея
Клавиатура

3 цифри LED 10mm
-199 ... 999

XXX, XX.X
 Полусензорна

Захранване

Захранващо напрежение
230 V AC   +10% -15 % 

24 V AC/DC 
12 V AC/DC 

Работни условия
Работна температура
Работна относителна влажност

-10 … 70 °C
0 … 95 % RH

Размери
Габаритни размери (WxHxL)
Монтаж
Минимална дистанция от друго устройство
Тегло

35x86x57   mm
M36 DIN-RAIL

30mm
max 100 g

Условия на Съхранение
Температура на съхранение
Относителна влажност при съхранение

-10 … 70 °C
0 … 95 % RH
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IV. РАБОТЕН РЕЖИМ

След подаване на захранването контролерът влиза в нормален работен режим. На дисплея се
извежда температурата  на течността ако уредът е  изпълнен с температурен вход  или символите

 при пълнене и при пълен съд ако е в конфигурация с 4 сонди. Точките на дисплея К1 и К2
показват  дали е активен съответния изход  К1 или  К2,  а  AL мига при възникването на алармена
ситуация. 

За уреди с 2 сонди + термодатчик  AL мига при спадане на нивото на течността под сонда Lo
за време  d2 – тогава се изключва нагревателят. За уреди с 4 входа за сонди  AL мига при спадане
нивото на течността под сонда ALo или покачване над AHi за време d2. 

Посредством параметъра Cn  при уред с температурен вход може да се конфигурира формат
на дисплея за  температурата  с  десеттична точка  при показания -19.9  ÷ 99.9 (извън тези граници
преминава във формат цели градуси). В този случай няма индикация на изходите и алармата.

Изход К1 (пълнене/изпразване) се включва d1 сек. след като течността спадне под сонда Lo и
се изключва  d1 сек. след потапяне на сонда  Hi. Двата входа може да се свържат заедно към една
сонда – двупосочен хистерезис по време d1. Може да се използва само вход Hi, a Lo да не се свързва
– еднопосочен хистерезис по време d1. При необходимост логиката на изхода може да се инвертира
посредством параметъра Cn - за пълнене или за изпразване.  

Изходът може да се конфигурира и като аларма по температура  ако уредът е конфигуриран
като терморегулатор:

Изход К1 Включва се d1 сек. след t >AH или t < AL (t- измерена температура), а се изключва
при AL < t < AH.

Изход  К2 също има различни функции в зависимост от това,  дали устройството  е с  вход
температурен сензор  или е с 4 входа за сонди:

Изход К2 при уред с вход температура :   К2 представлява изход за нагревател/охладител.
Възможни са  ON/OFF или  P закони за управление.  При  ON/OFF  K2 се включва  Pb градуса под
заданието SP и се изключва над SP. При P закон Pb e зона на пропорционалност – К2 е постоянно
вкл. Pb градуса под SP, между SP-Pb    и SP работи пропорционално на разликата SP-Pb, a над SP е
изключен. Ако е зададено време d2 > 0, то К2 се изключва d2 сек. след спадане нивото на течността
под долната сонда Lo с цел опазване на нагревателя. Регулирането се възстановява при потапяне на
сондата Lo. Може да се конфигурира работа в режим “охлаждане” (виж фиг.1)

Изход К2 при уред с 4 входа за сонди: Включва се при спадане нивото на течността под сонда
ALo или покачване над AHi след време d2, а се изключва незабавно при ниво на течността между
сондите ALo и AHi. Този изход може да се използва за аларма, управление бързо/бавно пълнене или
контрол на втори съд (с 1 сонда).

фиг.1.  Действие на изход К2 – нагревател за уреди с вход PT100

Документ редакция 2022-11-25

ON/OFFлогика 'нагряване' ( Pb>0,t0=0)

ON/OFFлогика 'охлаждане' ( Pb<0,t0=0)

P закон, логика 'нагряване' ( Pb>0,t0>0)

P закон, логика 'охлаждане' ( Pb<0,t0>0)
100%

100%
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V. КЛЕМОРЕД И СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

Документ редакция 2022-11-25

COM GND IN Вход 4-20 mALo Hi

Уред конфигуриран като
терморегулатор

Уред с вход трансмитер 4-20 mA
и две нива

GND

IN

Уред с вход  трансмитер 0/4-20 mA
 захранен от уреда

Трансмитер
0/4 - 20 mA+12V DC

GND
IN

G
N
D

IN
+1

2V
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Клема Нивоконтролер
Контролер  ниво  

и температура
Термоконтролер 

или вход токов трансмитер 

1 Сонди - Общ електрод Сонди - Общ електрод -

2 Сонда ниско ниво Сонда ниско ниво -

3 Сонда високо ниво Сонда високо ниво Изведено захранване за
трансмитер

4 Сонда Аларма долна Вход – RTD или ток (минус) Вход – RTD или ток (минус)

5 Сонда Аларма горна Вход – RTD или ток (плюс) Вход – RTD или ток (плюс)

6 Изход  К2

7 Изход общ за К1 и К2

8 Изход  К1

9 Захранване

10 Захранване

VI. НАСТРОЙВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ

Редакция на SP при уред с вход Pt100. Потвърждение на корекция. 

Увеличава стойността на параметър

Намалява стойността на параметър

& &Power on Калибр. на сондите относно проводимостта на течността

& Заключва / отключва  (3с)  клавиатурата

&  за 3 с. Меню ‘програмиране на параметри’

--------------------------------- ------------------------------------

Температурния вход е фабрично настроен.

• РЕДАКТИРАНЕ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ТЕРМОРЕГУЛИРАНЕ SP

Ако уредът е с температурен вход се извежда  заданието SP 
за 5 секунди, след които се връща измерваната температура. 

При повторно натискане на бутона стойността започва да мига и се разрешава корекция. 

Редактиране на заданието

Изход от промяна на заданието  Извършва се и автоматично 15 секунди след последния 
натиснат бутон, като направената промяна се запомня.
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• СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

Неправилно зададените стойности водят до неработоспособност или лошо 
функциониране на уреда!

& за 3с.

При задържане на двата бутона се вижда съобщение tun, което след 3 s се 
сменя 
с името на първия параметър. Тогава бутоните се отпускат и се пристъпва 
към редакция. 

Изреждат по възходящ или низходящ ред параметрите

За редактиране на параметър

Променя се стойността на избрания параметър

Потвърждава се направената промяна

за 3с.
Когато на дисплея се вижда име на параметър, посредством задържане на 
бутона за 3 с. се стига до изход от меню системни параметри.

Описание
Стойности Фабр

Ст-ст
Отнасят се  за - >  L Т°

d1

Закъснение при включването на изход К1
- за ниворегулатор има филтрираща функция при 
наличието на вълни спрямо сонди Lo или Hi.   
- за терморегулатор при аларма ( измерване на 
температура извън границите AL   AH )

0.0  25.5 s
+

2

+

d2

Закъснение при включването на изход К2

 - за ниворегулатор спрямо сонди Lo или Hi.  
 - за терморегулатор закъснение при спиране на 
регулирането след спадане на нивото под сонда Lo 

4 сонди:  
0.0 25.5 s +

0
2 сонди + Pt100:
1  255 s     или 
0 - изх.К2  не се из-
ключва от сонда Lo

+ +

Sn
Вид на сензора: 0 - PT100, 1-линеен.  
Задава се според това за какъв сензор е произведено устройството.     +

Cn
Опции за конфигурация на устройството

ДОСТЪП ДО ОПЦИИТЕ :            Cn → hr → in → .... L0

ПРОМЯНА НА ОПЦИЯ :              с бутон  , например: hr’0 → hr’1

hr
Обхват. 0-нискоомен, 1-високоомен. Определя се автоматично при 
калибровка на сондите.

in
Режим. Задължително трябва да съответства на хардуера!
0 - 2 сонди + ТЕМПЕРАТУРА ;  
1 - 4 сонди. 

+ +

hr=0

in=0

cL=0

rE=0
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cL
 При калибриране на сондите :  0 – непотопени сонди;  1- потопена 
сонда. След калибриране на непотопени сонди автоматично става 1.

rE
При калибриране автоматично превключва към високоомен обхват, 
ако в нискоомния е измерена стойност над:   
0 - 512;  1 - 768  (от възможни. 1023)

ō2 Логика на К2.   0 - нормална; 1 - инверсия 

ō1 Логика на К1.   0 - нормална; 1 - инверсия

dP

0 -десеттичните точки показват състоянието на изходите
1 - дисплей на измерената температурата с десеттична точка при 
показания -19.9 ÷ 99.9 (извън тези граници преминава във формат 
цели градуси). В този случай няма индикация на изходите и 
алармата. 
Трябва да е в режим 2сонди+Pt100.

tA

0 - Изход К1 работи по ниво
1 – Изход К1 е аларма по температура. 
В списъка с параметри се появяват още два параметъра - AH и AL. 
Изход К1 се включва d1 s след t > AH или t < AL (t - измерена 
температура), а се изключва при AL < t < AH. 
Трябва да е в режим 2сонди + Pt100.

          

tA=1

L0
Калибровъчна стойност при потопена сонда. 
Определя се автоматично при калибровка на сондите 
и Cn[cL]=1

0  1023 + 0 850

L1
Калибровъчна стойност при непотопени сонди. 
Определя се автоматично при калибровка на сондите 
и Cn[cL]=0

0  1023 + 0 1023

Pb

Зона на пропорционалност при пропорционален закон
или хистерезис при двупозиционен закон.
 Отрицателна стойност указва логика 
“охлаждане” 

Зона:   -199999 ˚C 
Хист: -19,999,9 ˚C +

t0
Период на PWM при P закон.
При "0" - двупозиционен закон на управление. 0  127 s +

FL
Филтър на температурния вход. 
По-малка стойност = по-‘тежък’ филтър 1  127 +

JP Зона на работа на филтъра FL 0  255˚C +
Jt Време за възприемане на стойност извън JP 0  255 x 0,5 s +
oF Отместване на измерената температура. -19,9  99,9 ˚C +
AL Долна граница на аларма по температура     -199  AH ˚C +
A
H

Горна граница на аларма по температура     
AL  999 ˚C +

***AL,AH  - Долна и горна температурна аларма при конфигуриране на изх К1 за алармен 
(пар.Cn).       Параметрите са включени в менюто само при такава конфигурация.

• В  режим  промяна  на  системни  параметри  точките  K1 и  К2 изгасват  и  не  отразяват
състоянието на съответните изходи. Точката AL става десеттична точка при някои параметри.

• При параметрите,  за  които  е  указано  че  се определят  автоматично  от  устройството  не  се
изключва ръчната корекция.
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VII. ЗАКЛЮЧВАНЕ / ОТКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА

 &
• Заключване. Вижда се събщение _L_

 &  за 3 с.
• Отключване. Вижда се събщение _U_

  
При заключена клавиатура не е възможно да се активира менюто за настройка на параметри,

както и промяна на заданието за терморегулиране. Също са блокирани режимите за калибровка. При
опит за тези действия на дисплея се вижда _ _ _.

VIII. СЕРВИЗНИ РЕЖИМИ 

• Калибриране на сондите за ниво: 

За работата на устройството е необходим праг на превключване между потопено и непотопено
състояние  на  сондите.  Този  праг  представлява  средноаритметичното  (L1+L0)/2,  където  L1 е
измерената стойност при непотопена сонда, a L0 – при потопена. 
Стойността  L1 e записана от производителя, след което парамеръра  Cn[cL] е установен в 1 (този
параметър определя калибровка на непотопена/потопена сонда).  При това състояние потребителят
може да калибрира параметъра L0 чрез калибриране на сондите в потопено състояние.

Границата на превключване (L1+L0)/2 може да се променя и без да се използва калибриране
като директно се настройват параметрите  L1 и  L0.  Ръчно задаване на обхвата става посредством
параметъра  Cn[hr]. Зададените стойности трябва да отговарят на характеристиките на течността и
сондите.

• Калибриране на сондите в   НЕ  потопено състояние. 
 (направено от производителя и не е необходимо да се извършва от потребителя).

Параметър Cn[cL] се установява в 0. Всички сонди са непотопени. 

№ ДИСПЛЕЙ БУТОНИ ОПИСАНИЕ

1 & Натискат се и се подава захранване.

2 c _ _ Извежда  съобщение.

3 Натиска се бутона. 

4 ХХХX
За 4 с. на дисплея се вижда измерената стойност в АЦП. 
Нормалната стойност е 1023.  

5 - - - Показанието започва да мига.

6

Натиска се за потвърждаване. С това се извършва запис в 
параметъра L1, a Cn[cL] се установява автоматично в 1 и 
уреда е готов за калибриране на сондите в потопено 
състояние.

След тази процедура се  извършва запис в параметъра  L1,  a Cn[cL] се установява автоматично в  1.
След  това  задължително  се  изпълнява  процедурата  по  Калибриране  на  сондите  в  потопено
състояние.
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• Калибриране на сондите в потопено състояние. 

№ ДИСПЛЕЙ БУТОНИ ОПИСАНИЕ

1 & Натискат се и се подава захранване.

2 c_F

Извежда  съобщение.
Потапят се една или няколко сонди. Ако има значителни 
разлики в характеристиките на различните сонди  се потапя 
тази, при която протича най-слаб ток, а другите не се потапят 
или не се свързват електрически. 

3 Натиска се бутона. 

4 ХХХX

За 4 с. на дисплея се вижда измерената стойност в АЦП код (от 
0 до 1023 - колкото по-проводима е течността, толкова по-малко
е числото) като се пробва нискоомния обхват. Ако стойността е 
>512  (>768 при Cn[rE]=1), автоматично, след като изминат 4-
те секунди се превключва на високоомен обхват. 

5 - - - Показанието започва да мига.

6
Натиска се за потвърждаване. С това измерената стойност се 
записва в параметъра L0, а избрания обхват в параметъра 
Cn[hr], калибрирането приключва. 

• Калибриране на температурния вход:
• Информацията е налична в сервизно описание !

• Температурния вход е фабрично настроен. 
• Неправилни действия разрушават измерването!
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IX. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

 Препоръки за използване на свързващи проводници:
• Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно, но ако

сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от капацитивно
и индуктивно взаимодействие.

• Когато трябва да се пресичат сигнали с различни по тип сигнали, това трябва да се прави
под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.

• Проводници,  по  които  протичат  слаби  сигнали  и  проводници  свързващи  сензорите  с
контролера,  не  трябва  да  минават  в  близост  до  контактори,  двигатели,  генератори,
радиопредаватели и проводници, по които протичат големи токове.

 Подтискане на шума чрез използване на вградения в регулатора филтър:
• Ако  измерената  температура  се  колебае  и  не  е  стабилна  е  необходимо  да  се  намали

коефициентът на филтъра Ft. Колкото е по-малка стойността, толкова е по-тежък филтъра
и по-бавно се изменя входната величина.

• Ако  измерената  температура  отскача  периодично  за  кратки  интервали  от  време  е
необходимо  да  се  увеличи  параметъра  Jt.  При  увеличаване  на  този  параметър  уредът
реагира  по  бавно  при  рязко  изменение  на  входната  величина,  но  игнорира
кратковременните смущения.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................
Гаранционен срок       :     .................................................    месеца
Фабричен номер           :     .................................................
Стоката е закупена от  :     ..................................................................
с фактура №                   :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които могат да се появят по време
на  гаранционния  срок.  Поправката  се  извършва,  като  в  ремонтната  база  се  представи  настоящата
гаранционна карта,  с  която е  закупен уреда. Гаранцията  не  се  отнася  до  повреда,  причинена  от  лош
транспорт,  лошо  съхранение,  неправилно  използване,  природни  стихии,  неспазване  на  инструкцията  за
работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В тези случаи дефектът
се отстранява само срещу заплащане.

Обслужването  в  гаранционния  срок  и  уреждане  на  рекламациите  става  съгласно  действащото
законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпване
Поръчка

номер
Вид на извършения ремонт

Дата на
предаване

Извършил
ремонта

     Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net
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